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Bestand des Kanals
 Auslastungs- und Rückstauhöhenplan  Regenwasser (hydraulische Überlastungen)  
 Kanalzustand - Übersicht
 Kanalzustand - Fotobeispiele
 Alter der Kanäle

Zustand der Versorgungsleitungen

Zustand Kanal- / Versorgungsleitungen
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Auslastungs- und Rückstauhöhenplan - Regenwasser
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Auslastungs- und Rückstauhöhenplan - Regenwasser
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Kanalzustand - Regenwasser
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Kanalzustand - Schmutzwasser
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Scherbenbildung

Inkrustation – eindringendes Wasser

Kanalzustand - allgemein
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Scherbenbildung

Längsriss

Kanalzustand - allgemein
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Scherbenbildung

Scherbenbildung

Kanalzustand - allgemein
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Undichtigkeit Rohrverbindung

Feuchtigkeit sichtbar

Querriss

Kanalzustand - allgemein
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Das Alter der öffentlichen Kanalisation in Knollstraße beträgt :

• im Abschnitt zwischen Klosterstraße und bis Reinhold-Tiling-Weg 86 bzw. 87 Jahre

• im Abschnitt zwischen Reinhold-Tiling-Weg bis Am Tannenkamp 56  bzw. 58 Jahre

Alter der Kanäle



Zustand der Versorgungsleitungen

Elektrizitätsversorgung
Alter der Leitungen: zum Teil zwischen 40 und 50 Jahre 
Material: Kabel mit Masse-, PVC- bzw. Pe-Isolierung der 1.Generationen
Die vorh. Kabeltypen sind störungsanfällig.
Kabel teilweise unterdimensioniert

Gas- / Wasserversorgung
Alter der Leitungen: zwischen 16 und 50 Jahre
Material: Wasserleitungen PVC u. PE;  Gasleitungen: PE u. ST


